SSP ALARM J ‘

xIN COD ALARM
1xIN COD USZKODZENIE
2xIN ZASIL. POZ.
1xOUT COD START 1L
1xOUT COD START 2L

1xOUT ZJAZD WINDY
. ' . ! 1xOUT REZERWA
416 417 4/18 419 xIN CZ. ZASYS. - ALARM

1xIN CZ. ZASYS. - PRE ALARM
1xIN CZ. ZASYS. - USZKODZENIE
1xOUT CZ. ZASYS. - RESET

3xOUT REZERWA

4xOUT REZERWA WENTYL.

4xOUT REZERWA WENTYL.
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2xOUT WYL, WENTYL.
/ 2xOUT REZERWA

2xOUT WYL, WENTYL.
/ 2xOUT REZERWA
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2xOUT WYL. DOMOFON
2xOUT REZERWA

2xOUT WYL. DOMOFON
/ 2xOUT REZERWA

N3 Y3 34 35 36 YT 38 3 30

IMO312 33 3u 315 36

2xOUT WYL. WENTYL.

/ 2x0OUT REZERWA
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2xOUT WYL. DOMOFON
xOUT REZERWA
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2xOUT WYL. WENTYL.

/ 2xOUT REZERWA
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2xOUT WYL. DOMOFON

y

xOUT REZERWA
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2/65 /66 2/67 2/68

/—4XOUTREZERWA WENTYL.

Yn Y Yu s Yw YW YB Y

3xOUT REZERWA WENTYL.
/1)( OUT WYt. DOMOFON - DOM2

230

23

1xOUT ZAMKNIECIE ROLETY NA KL. SCHOD:

1xOUT OTWARCIE DRZWI Z DOMOFONEM - DOM1
1xOUT WYL. URZADZEN Z POZ. ROZDZIELNICY - KD1
1xOUT REZERWA
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CSSP | Centrala SSP
Czujka optyczna
Czujka temperaturowa

F Caujka optyczna—temp.

Czujka opt.—temp.-CO

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

o Wskaznik zadziatania

Modut 4 wyjs¢

Modut 4 wejsci i 4 wyjse
Modut 3 wejs¢ i 4 wyjse
Modut 4 wyjs¢ nadzorowanych

1] Zasilacz pozarowy

[T Sygnalizator akustyczny z PIP-1AN

[\ Sygnalizator glosowy—optyczny
z PIP-3AN
[ Sygnalizator optyczny z PIP

Przewdd HTKSH PHI0 1x2x0.8mm2

Przewdd HDGs 3x2,5mm2
Przew6d HTKSH PH90 2x2x1mm2

Sygnalizatory

Centrala oddymiania
Przycisk oddymiania
Przycisk przewietrzania
Czujka dymu

[M] Sitownik

Puszka PIP-2AN

Przewdd YnTKSY 1x2x0.8mm2
Przew6d HTKSH 5x2x0.8mm2
Przewdd YnTKSY 3x2x0.8mme
Przewdd HDGs 3x1,5mm?2
Przewdd HDGs 3x2,5mm?2

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI

CZESCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Lazienkowska 16

POWERSUN Sp. z o.0.

20-416 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TELETECHNICZNA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Oddziat Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu
ul. Podwale 75
50-449 Wroctaw

TYTUL RYSUNKU

Schemat instalacja SSP oraz oddymiania
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PROJEKTANTA
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